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Columnas
Luminaria a extraer o reubicar
Luminaria existente
Luminaria reubicada
Tablero eléctrico
Semáforo existente
Cámaras de inspección para
cruces de calle de 60x60cm
Cámaras de inspección para
cruce de calles existentes
Cámaras 40x40cm
Cableado

Referencias electricas:

Tableros Electricos existentes
- Av. J J Paso y 1° de Mayo, en cantero central ( TRAMO 1)

MUY IMPORTANTE:
Antes del comienzo de la ejecución de las obras del
presente sector, deberan ser ejecutadas todas las obras de
desagües (captación y conducción) proyectadas y
consignadas en el presente plano. A ese fin deberá
coordinarse, verificarse y ejecutarse mediante la
intervención de la Dirección de Ingeniería.

MUY IMPORTANTE:
Antes del comienzo de las obras, el responsable de la
misma deberá solicitar ante las distintas prestadoras de
servicios, la ubicación planialtimetrica de todas las
INSTALACIONES SUBTERRANEAS propias de cada
empresa. Como también deberá realizar pozos de sondeo
correspondientes a fin de detectar la ubicación exacta de
dichas instalaciones o de otra construccion no registrada. PROYECTISTA
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