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Santa Fe,15 de marzo de 2022.

Circular N°4 Licitacién Publica N° 2/22

Ampliatoria:

DESCRIPCION: Respuestas a consultas varias.

Consulta: Les consulto por los caudales de disefio para las instalaciones de superficie. El punto 5.1.10 del
documento “GMETO01-IP-G-MT-0001-Rev.0_Memoria-Tecnica” muestra valores que no coinciden con lo
descripto en los apartados siguientes de la memoria. ' '

Respuesta: Respecto a los caudales de disefio, se deberdn respetar los mencionados en los planos de las
distintas estaciones de superficie del Gasoducto, firmados por Litoral Gas, ubicados dentro de la ruta
“"Anexos Construccién Gto Metropolitano, Documentos aprobados por IEASA, Estaciones de superficie".

Consulta: Vélvulas de Blogueo. En la documentacién del pliego encontramos informacion discrepante. En
GMETO1-IP-G-MD-0001 Punto 6 dice “El ramal contara con tres valvulas esféricas de bloqueo de linea 10"
de cierre manual, enterradas en cdmara con extensor y reductor ubicadas al inicio del gasoducto, antes
del cruce de la Laguna Setdbal y al final en la TSR” En el mismo documento Punto 6.1.5 Valvulas dice
“valvulas esféricas de PT, autométicas, de corte de flujo por baja presion, ubicadas en cabecera, antes del
cruce con Lag. Setubal y al final en la TSR. Se estiman 3 valvulas tipo line break.” En GMET01-IP-G-PE-0002
PET Punto 29 dice “Las valvulas de bloqueo de linea deberan ser de PT, de esfera guiada y poseer
actuadores de corte automatico”

En Planilla de Cotizacién item 43 Etapa 1 e item 69 Etapa 3, dice “Instalacién Valvula de blogqueo
enterrada”.

Necesitariamos nos aclaren si son aéreas, enterradas con extensor o en cdmara, nos confirmen que son
de corte automético por baja presién con reposicién manual y nos definan el tipo de actuador. De ser
posible, nos envien Hoja de Datos.

Respuesta: Las valvulas mencionadas son enterradas, con extensor, en recinto. Son de corte automatico y
reposicidn manual. La seleccion del tipo de actuador forma parte de la ingenieria de detalle.

Consulta: Hot Tap. Entendemos que el alcance de nuestra prestacion incluye la provisién de niple 8”,
montura envolvente total 24” x 8”, brida WN 8” #600 y vélvula esférica 8” PT bridada #600 y la soldadura
de los mismos bajo APl 1104 apéndice B. Confirmar o corregir los materiales y aclarar si la perforacién
sobre el gasoducto 24” corresponde a la Contratista o sera por terceros.

Respuesta: Correcto lo expresado. Respecto a la vélvula 8" S 600 ideal es un extremo para soldar y otro
bridado.
Respecto a la perforacién no la hace el Contratista. Estd fuera de su alcance.

V. Consulta: Nueva ERP 90/25 bar. No hemos encontrado en la documentacion recibida ni lay out ni tipico de
la misma, asi como tampoco especificacién técnica del odorizador. Agradeceriamos su envio.
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Respuesta: El odorizador, como condicién minima, debe ser a inyeccion con una Unica bomba, esto debe
definirlo la Contratista en la Ingenieria de detalle. Respecto @ la ERP cotizar con la informacién disponible.

Consulta: La documentacion licitatoria no es concluyente con Ia tapada de la cafieria en el cruce, se
indican distintos valores desde 10 a 25 metros.

El criterio del MISPyH es de 3 metros de tapada debajo de la méaxima erosion, favor aclarar la tapada
definitiva en el cruce y la zona de inundacién.

Respuesta:E| criterio que se tomd es que el gasoducto pase por las arenas densas que se encuentran por
debajo de los 18 metros de profundidad, tal cual lo muestra el informe geotécnico final de la consultora
Justo Dome, en la zona de la laguna Setubal, y se debera respetar el mismo. -

Consulta: En la planilla de cotizacién el parcial se abre en Materiales y mano de Obra, pero en los
analisisde precio la apertura es Materiales, Equipos y Mano de Obra, éen que partida deberiamos incluir
elequipo? para llegar al mismo parcial tanto en la planilla de cotizacion como en el analisis de
precio.Adicionalmente el parcial de la planilla de cotizacién indica que es sin IVA pero en el andlisis de
precio el valor final del andlisis incluye IVA e IIBB, ¢esto es asi? O el parcial de la planilla debe incluir el IVA
“Respuesta:Se adapto la planilla de cotizacién a Io solicitado en el andlisis de precios.
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Instalacu’:n de cafierias ml 90
Soldaduras al
Pruebas
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Instalacion de cafierias ml 4875
Soldaduras gl
Cruce FFCC con cafio camisa mi 75
Pruebas y ensayos

Instalacién de cafierias m| 8180

Soldaduras gl

Cruce RP N°5 mil 70

Cruce FFCC ml 100

Cruce por PHD Rio Salado ml 150
ENERFE i +54(0342)481-5793
EnergiasRenovablesyGas info@enerfe.com.ar

FranciscoMiguens260,Piso3, Tarre2, CorporateTower S30005antafe www.enerfe.com.ar



Costo de contrapesado zona
inundable gl
Pbas /ensayos s
gl
g
gl
gl
gl
gl
gl
gl
gl
alacion ta rame gl
Instalacion de cafierias mil 10855
Soldaduras gl
Cruce RN N° 11 por PHD ml 150
Cruce FFCC ml 100
Cruce RN1V11 ml 100
Pruebas y ensayos gl
LR T
gl
gl B
gl
gl
gl
gl
l [ gl
Instalacién de canerias ml 5640
Soldaduras g
Cruce RP N° 2 ml 75
Cruce FFCC B.C. mi 100
Pruebas y ensayos gl
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Soldaduras al
Cruce Laguna por PHD ml 1850
Construccion de terraplenes

transitorios gl
Costo de contrapesado zona

inundable gl
Cruce Talud de Defensa mi 100
Pruebas y ensayos gl

ENERFE
EnergiasRenovablesyGas
FranciscoMiguens260,Piso3,Torre2, CorporateTower $3000SantaFe

+54(0342)481-5793
info@enerfe com.ar
www.enerfe.com.ar




gl
|
, I
. gl
ml 9245
Cruce RP N°1 PHD ml 75 e
. Soldaduras gl e
- Pruebas y ensayos
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