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Circular N°3:

Licitacién Pablica N°10/22: “RED DE MEDIA PRESION - FLORENCIA,
PROVINCIA DE SANTA FE"

A. AMPLIATORIA DE INFORMACION:

En la planilla de cotizacién “READECUACION DE ERP 4 a 2,5 BAR DE
PRESION REGULADA (Odorizador, calentador y regulador)” no se debera
tener en cuenta Odorizador, calentador y regulador. En ese item, solo se debe
cotizar lo que indica el punto 39 del Pliego de Especificaciones Técnicas

Generales y Particulares que detalla:

"Modificacion y conexiéon a la Estacion de Regulacion Presion (ERP) de
ENARSA. Dicha modificacién consiste en la adaptacion de la ERP 90/4 bar
existente en dicha localidad para que opere en 2,5 bar. Este trabajo estara
sujeto a las exigencias de ENARSA vy Litoral Gas”. (Adaptacion de los internos
de la valvula de regulacion para modificar la presion de trabajo de 90/4 bar a
90/2,5 bar)

Oportunamente, ENERFE entregara los archivos editables de dichas ERP, a fin
de reflejar los cambios realizados en la instalacion (modificacion del valor de la
presion de salida). Se adjunta plano conforme a obra de dicha ERP.
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