
 
 
 
 
 

Ministerio de Infraestructura y Transporte  
Aeropuerto Internacional Rosario 

“Islas Malvinas”  

 

Rosario, 5 de Enero de 2018 
 
Ref. Licitación Pública N° 11/2017 
Expediente N° 01806-00001190-8 
 
Objeto: EJECUCIÓN NUEVA TERMINAL DE PASAJEROS - PRIMERA ETAPA - AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE ROSARIO 
 
CIRCULAR ACLARATORIA N° 22 - SIN CONSULTA 
Respecto a la obra de referencia se aclaran los siguientes temas: 
 
SOBRE EL ÍTEM 21 INSTALACIÓN SANITARIA Y 27 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO  

01. Se entregan los planos del sector de tanques y sala de bombas correspondientes a las 
instalaciones de los ítems mencionados. Las capacidades de los tanques serán: 2 de 55 
m3 para agua sanitaria y 4 de 87,5 m3 para agua de incendios. 
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FUNDACIONES

B04 CABEZAL DE PILOTES TIPO 4 , PARA EL EMPOTRAMIENTO DE UN (1) PILOTE DIAMETRO 0,40m, DE

HORMIGON ARMADO H30, ALTURA MINIMA 0,40m (0,40x0,40x0,40)

VF02 VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO CABEZAL DE PILOTES, DE HORMIGON ARMADO CALIDAD H30, 

SECCION CUADRADA ALTURA 0,40m, ANCHO 40cm

VF04 VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO CABEZAL DE PILOTES, DE HORMIGON ARMADO CALIDAD H30, 

SECCION RECTANGULAR ALTURA 0,40m, ANCHO 60cm

P02 PILOTES DE FUNDACIÓN DE HORMIGON ARMADO H30 PERFORADOS IN SITU, Ø 0,40m, LONGITUD

6,00m

ESCALERA

VE01 VIGAS ESCALERAS, DE ACERO CALIDAD F24, CON SECCION TUBULAR 200mm  X 100mm EN

TRAMOS Y DESCANSOS, FIJADOS A COLUMNAS AUXILIARES Y VIGAS TRANSVERSALES DE 

ENTREPISOS

VM01 MÉNSULA H VARIABLE DE 6CM A 20CM CONFORMADA A PARTIR DE IPN 260

VE03 IPN 200

CE01 COLUMNA ESCALERA, DE ACERO CALIDAD F24, CON SECCIÓN Ø400mm

ESCALONES MALLA ELECTROSOLDADA

LAMAS

CL01 2 UPN 180

VL01 2 UPN 180

TANQUES

PRFV ESPESOR VARIABLE:

PAREDES SALA DE BOMBAS 20MM

FONDO DE TANQUE TORISFÉRICO SUSPENDIDO ESPESOR 20MM

PAREDES Y TAPA TANQUE 15MM

CON COSTILLAS DE REFUERZO EN FUNCIÓN DEL CÁLCULO DEFINITIVO

ENGROSAMIENTO SEGÚN CÁLCULO EN VANOS DE CARPINTERÍAS Y PASES CAÑOS

BRIDA PERIMETRAL FIJADA CON BULONES DE ALTA RESISTENCIA DEJADOS EN HORMIGÓN VIGA DE FUNDACIÓN
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