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Licitacian Pablica de la Obra:

“PUESTA EN VALOR PLAEA 25 DE MAYO Y SU ENTORNO — SANTA FE
—DPTO. LA CAPITAL"
CIRCULAR ACLARATORIA N° 5 (CON CONSULTA)

Se comunica por este medio a los Sefiores Oferentes de la Licitacion de referencia, gue
para svacuar cualguier consulta con raspecto a didmetros, matedales vy profundidad de caferlas
pluviales, y desaglle de los albafales, se deberan remitic al Rubro 06 del PETP y a los planos
COMPLEMENTARIOS N°1 y N°2, Estos planos fusron incorporades por la Municipalidad de la
ciudad ce Santa Fe, y en ellos se vusican los desagles pluviales existentes y proyectados.

Por olro lado, se han recibido una serie de consultas, cuyas preguntas y respueslas se
detallan & continuacion:

Cansulta N* 1: La carieria de los items 6.08 - (CANERIA de PVC de 50cm de DIAMETRO) y 6.00 .-
CANERIA de PVYC de 60cm de DIAMETRO), ison efectivamente de PVC o son de HA®
pl emoldeads como el resto de la cafteria prevista para la instalacian pluyial?

Respuesta.

1. La caferia de los items 6.08 - (CANERIA de PVC de 50cm de DIAMETRO)] v 6.09 -
(CANERIA de PVC de 60cm de DIAMETRO), seran de PVC. Ver PETP Rubro 06.

Consulta N 2: ;Con qué material y de qué medida se unen los albafales con las cimaras de
ingreso a los conductos?

Respuesta.
2. De PVC Diam 0,50m.

Consulta N® 3 Las rejas v los albafales, json de hierro pintado con epoxi o r:?n-/-lj-n'errn

nalvanizado?? T i
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