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Reubicar equipo existente
Aire Acond. tipo Split.

MINISTERIO DE SALUD

OBRA:
Acondiconamiento sector Odontologia

Direccion Gral. de Recursos Fisicos

Hospital Mira y Lopez

Marzo 2021

RUBRO: ARQUITECTURA

PLANO: INSTALACION ELECTRICA

ESCALA: 1:50




