
h:3.24 mts

h:2.00 mts

SALA DE FRIO

2,20 MTS

NUEVO TS.

NUEVA ALIMENTACIÓN  A TS.

SINTENAX DENTRO DE BANDEJA

PORTACABLE

C3

h:3.24 mts

h:2.00 mts

SALA DE FRIO

LAVADERO

NUEVA ALIMENTACIÓN  A TS.

SINTENAX DENTRO DE BANDEJA

PORTACABLE POR CARGAS DE

TECHOS

NUEVA ALIMENTACIÓN  A TS.

SINTENAX DENTRO DE BANDEJA

PORTACABLE POR CARGAS DE

TECHOS

NUEVA ALIMENTACIÓN  A TS.

SINTENAX DENTRO DE BANDEJA

PORTACABLE POR CARGAS DE

TECHOS

NUEVA ALIMENTACIÓN  A TS.

SINTENAX DENTRO DE BANDEJA

PORTACABLE POR CARGAS DE

TECHOS

NUEVA ALIMENTACIÓN  A TS.

SINTENAX DENTRO DE BANDEJA

PORTACABLE POR CARGAS DE

TECHOS

NUEVA ALIMENTACIÓN  A TS.

SINTENAX DENTRO DE BANDEJA

PORTACABLE POR CARGAS DE

TECHOS

NUEVA ALIMENTACIÓN  A TS.

SINTENAX DENTRO DE BANDEJA

PORTACABLE SUSPENDIDA

NUEVA ALIMENTACIÓN  A TS.

SINTENAX DENTRO DE BANDEJA

PORTA-CABLE

POR PARED
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