A CUBA DEL
TRANSFORMADOR

AL CENTRO DE ESTRELLA DEL |
TRANSFORMADOR “

A BORNES PRIMARIO DEL TRANSFORMADOR
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DETALLE
L.M.T. 13,2 kV — P.A.T TNS01¢c
13,2/0,400-0,231 kV — 630 kVA MATR'CU'-';=
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