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PLANTA SUBSUELO

   Vacio de

aire y luz
Sala de bombeo

 Ingreso subsuelo

 Circulación Tablero Eléctrico
     Central

Esc. 1:100

PLANTA DE DEMOLICIONES
Tanque cisterna
Tramo horizontal cañeria primaria de hierro fundido (a reponer)
Picado de revoques hasta mampostería


